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ZYCH arch DOMINIK ZYCH,  Kłobuck, ul. Szkolna 236K
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YAKXS 4X25Zasilanie podstawowe
realizowane z istniejącego
złącza pomiarowo - kontrolnego
(Złącze należy uporządkować w 
porozumieniu i za zgodą zarządcy sieci. 
Należy cały układ wpiąc w tylko jeden 
główny licznik pomiarowy)

GWP

uziom fundamentowy

woda

instalacja CO

uziompiorunochronny

sonda uziomowa

OGRANICZNIK PRZEPIĘCIOWY

ZASILANIE PODLICZNIKA I OBWODU
OSP

YKY 5X10

ZASILANIE PODLICZNIKA I OBWODU
BIBLIOTEKI

YKY 5X10

ZASILANIE PODLICZNIKA I OBWODU
ŚWIETLICY

YKY 5X10

ZASILANIE PODLICZNIKA I OBWODU
CZYTELNI

YKY 5X10

ZASILANIE PODLICZNIKA I OBWODU
LOKALU USŁ., KOTŁOWNI I GARAŻU 

YKY 5X10


