W\ Ty Y, 3 )
SN2, |PCAL.| POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
:\M% POLSKIE CENTRUM W CZESTOCHOWIE
m UL. JASNOGORSKA 15A 42-200 CZESTOCHOWA
N
//I/” “\\\\ \ BADANIA
‘ e o
AB 521

tel.: 34/344-99-00 fax: 34/362-72-10

e-mail: psse.czestochowa@pis.gov.pl

URZAD GMINY POPOW

SEKRETARIAT i
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wykonanego na podstawie zlecenia nr L-HKiS. 702 - 9967, /2019
Loz REE. 6\%439? QaMmg....
Sklerowano .................... Data wydania: 07.10.2019r.
TEMAT: Badanie prébki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
KLIENT: GMINA POPOW
ZAWADY
ul. Czgstochowska 6, 42-110 Popéw
Osoby autoryzujace: Zatwierdzam:
w zakresie badan fizykochemicznych i
organoleptycznych: Data: 07.10.2019r.

STARSZY ASKSTENT

w zakresie badan m1krob1010glcznych:

STARSZY TE(

Sporzadzono: 2 egzemplarze
Klient: 1 egz.
L-HKiS a/a: 1 egz.

Klientowi przystuguje prawo reklamacji w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Wyniki badan odnoszg si¢ wylacznie do otrzymanej probki.

4

Bez pisemne;j zgody Oddziatu Laboratoryjnego PSSE w Czestochowie sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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Cel i zakres badan/pomiaréw:

Celem badan byto dostarczenie waznych wynikéw stuzacych klientowi dla potrzeb wlasnych. Zakres
badan obejmuje parametry wymienione w tabelach na stronach: 3,4.

Miejsce wykonania badan/pomiaréw:

Badania wykonano w siedzibie laboratorium PSSE w Czgstochowie, ul. Jasnogérska 15A, 42-200
Czgstochowa.

Opis i identyfikacja obiektu badan/pomiaréw:
Rodzaj probki/liczba analityczna: prébka wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi/ 996Z

(wedtug o$wiadczenia klienta)

Miejsce pobrania prébki: Popow, ul. PCK
(wedtug o$wiadczenia klienta) uj ecie WOdy - studnia

Nr protokotu pobrania prébki:

Temperatura wody i czas pobierania probki:"

Data i godzina:"

- pobrania prébki: 24.09.2019r. 1010 (wedlug o$wiadczenia klienta)
- przyjecia probki do laboratorium: 24.09.2019r. 11 %
- wykonania badan:
fizykochemicznych: 24.09.2019r. = 27.09.2019r.
mikrobiologicznych: 24.09.2019r. 1245 + 27.09.2019r. 7%

Probke pobrat i dostarczyt:  klient - w oparciu o Instrukcje pobierania probek wody (umieszczong str 2 zlecenia).

Stan probki w chwili przyjecia do laboratorium: Bez zastrzezen

Informacje dodatkowe:

b temperaturg wody, czas pobierania probki oraz godzine: pobrania, przyjecia, wykonania badan prébki podawac jesli jest to wymagane w normie/metodyce badania.
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Cze¢stochowa Sekcja Badan Srodowiskowych
Wyniki badan parametréw fizykochemicznych i organoleptycznych probki wody
Wynik, niepewno$¢ wyniku*
- Badany parametr Jednostk Informacje dodatkowe Wartosé
. eano a
Metodyka badawcza Liczba analityczna parametryczna**
9967
Barwa i Akceptowalna przez
| [PN-ENISO 7887:2012+Ap1:2015-06 ) Alkeplowalug przes konsumEioy Konsumentow
i bez nieprawidtowych zmian . i K )
i bez nieprawidlowych zmian
Mgtno$é
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 Ak‘l"'(epmwama brzez
2 NTU 0,1540,04 [ consumentow
i bez nieprawidtowych zmian
Zalecany zakres warto$ci do 1,0
Stezenie jonéw wodoru (pH) 8240.1
3 |PN-ENISO 10523:2012 ; e 6.5:9,5"
Temperatura prébki wody 204 °C
Przewodno$¢ elektryczna wlasciwa 349421
PN-EN 27888:1999 b)
4 pS/em  |Temperatura prébki wody 20,4 °C 2500
Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury do 25°C
Zapach 1
PN-EN 1622:2006 i
Wietds, pitagts wybors ’ Czas przechowywania probki 69 h Akceptowalny Przez
5 niewymuszonego, uproszczona TON Srodowisko pomiaru: kansumentéw i bez
Temperatura otoczenia 234 °C nieprawidlowych zmian®
Wilgotno$¢ 46,7 %
6 Jon amonu 1 uzyskano wynik ponizej granicy oznaczalnosci ktéra 050
PN-C-04576-4:1994 mg/ wynosi 0,10 mg/l :
g |Aotany gl 19,342, 50
PN-82/C-04576.08" " P

* W badaniach fizykochemicznych niepewnos¢ wyniku oznacza niepewno$¢ rozszerzona dla wspélczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnosci w przyblizeniu 95%. Niepewnosé wyniku nie
uwzglednia niepewnosci zwiazanej z poborem i transportem prébki

** Warto$¢ parametryczna okreslona w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie Jjakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).
a) Pozadana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mgPt/l.
b) Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

¢) Smak i zapach o wartosci progowej 1 przyjmuje si¢ jako "akceptowalny", smak i zapach o wartosci progowej 2 za "nieakceptowalny”. Badanie smaku i zapachu wody wykonywane jest
przez zespé! trzech wybranych oceniajacych. Opis Zrédta wody odniesienia: woda przepuszczona przez kolumne szklana o $rednicy 80 mm i dhugosci 500 mm, wypelniona weglem aktywnym.,

1) Norma wycofana przez PKN.

Ze wzgledu na wystgpowanie czynnikéw przeszkadzajacych pozostatych parametréw wymienionych w zleceniu nie oznaczono.
Opracowat:

_ Mtopszy AS :
SeKcji Badap grodYS NT
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Cze¢stochowa Sekcja Badan Srodowiskowych
Wyniki badan parametréw mikrobiologicznych prébki wody
Wynik,
Jednostka/ : - .
Badany parametr g ,St L Niepewno$¢ wyniku* Wartos¢
Lp. Objetos¢ probki
Metodyka badawcza (ml) parametryczna**
1. analityczna
9967
Bakterie grupy coli 1
1 |PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL/ 100 0+6 0¥
Zastosowana technika: NPL [0+6]
Escherichia coli 0
2 |PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL/ 100 [0+4 0
Zastosowana technika: NPL 4
Enterokoki
3 |PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/ 100 0 0
Zastosowana technika: Filtracja membranowa
Ogélna liczba mikroorganizméw w 22+2°C po 72h
4 |PN-ENISO 6222:2004 oy 4 Bez nieprawidtowych
Zastosowana technika: Metoda plytkowa (posiew wglebny) J [2+9] zmian®
Uzyte podioze: Agar z ekstraktem drozdzowym

Skrét jtk oznacza jednostke tworzaca kolonie

Skrét NPL oznacza najbardziej prawdopodobna liczbe bakterii

* W badaniach mikrobiologicznych wykonywanych metodami filtracji membranowej i plytkowa niepewno$¢ wyniku oznacza niepewnos¢ rozszerzong dla wspétczynnika rozszerzenia k=2 i
poziomu ufnosci w przyblizeniu 95%. Dla wynikéw: 0, nie wykryto oraz ponizej (<) i powyzej (>) =zakresu metody niepewnosci nie podaje  sie.
W badaniach mikrobiologicznych wykonywanych metoda NPL niepewnos¢ wyniku przedstawiana Jest jako w przyblizeniu 95% przedzial ufnoéci obliczony dla kazdej wartosci NPL.
Niepewnos¢ wyniku nie uwzglednia niepewnosci zwiazanej z poborem i transportem probki.

** Warto$¢ parametryczna okreslona w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz.
2294) - Zatacznik nr 1 - Czes¢ A -Tabela 1 i Zatgcznik nr 1 - Czgs¢ C -Tabela 1.

a) Dopuszcza si¢ pojedyficze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykona¢ badanie parametru E. coli i enterokoki w zwiazku z
§ 21 ust. 4 rozporzadzenia j/w

b) Zaleca sig aby og6lna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:
- 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowe;j
- 200 jtk/1ml w kranie konsumenta

Opracowat:
KONIEC SPRAWOZDANIA




