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Skierowano ..... OMIWAN IV s Data wydania:

TEMAT: Badanie probkl wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

KLIENT: GMINA POPOW
ZAWADY
ul. Czestochowska 6, 42-110 Popow

- Osoby autoryzujgce: , Zatwierdzam:

w zakresie badan mlkroblolo icz ch
s S el Data:  14.10.2019r.

C‘

Sporzadzono: 2 egzemplarze

Klient: 1 egz.

L-HKiS$ a/a: 1 egz.

Klientowi przyshuguje prawo reklamacji w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Wyniki badan odnosza sie wylacznie do otrzymanej probki.
Bez pisemnej zgody Oddziatu Laboratoryjnego PSSE w Czestochowie sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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Cel i zakres badan/pomiaréw:

Celem badan bylo dostarczenie waznych wynikéw stuzacych klientowi dla potrzeb wiasnych. Zakres
badan obejmuje parametry wymienione w tabeli na stronie 3.

Miejsce wykonania badan/pomiaréw:

Badania wykonano w siedzibie laboratorium PSSE w Czestochowie, ul. Jasnogdrska 15A, 42-200
Czestochowa.

Opis i identyfikacja obiektu badan/pomiarow:
Rodzaj probki/liczba analityczna: prébka wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi/ 1025Z

(wedlug o$wiadczenia klienta)

Miejsce pobrania probki: Popow
(wedlug oswiadczenia klienta) uj QCiC WOdy

studnia

Nr protokotu pobrania prébki:

Temperatura wody i czas pobierania prc’)bki:l)

Data i godzina:l)

- pobrania prébki: 01.10.2019r. 10 (wedhug oéwiadczenia klienta)
- przyjecia probki do laboratorium: (01.10.2019r. 1130
- wykonania badan:
fizykochemicznych:
mikrobiologicznych: 01.10.2019r. 12 3° +  04.10.2019r. 8%

Probke pobrat i dostarczyt: klient - w oparciu o Instrukcje pobierania probek wody (umieszczona str 2 zlecenia).

Stan prébki w chwili przyjecia do laboratorium: Bez zastrzezen

Informacje dodatkowe:
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Wyniki badan parametréw mikrobiologicznych probki wody
Jednostka/ Wt
ednostka . . . L,
Badany parametr o F % e Niepewno$¢ wyniku* Wartosé
Lp. Objetos¢ probki
Metodyka badawcza (ml) parametryczna**
1. analityczna
1025Z
Bakterie grupy coli 0
1 |PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL/ 100 [0+4] 0%
Zastosowana technika: NPL .
Escherichia coli 0
2 |PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL/ 100 [0+4] 0
Zastosowana technika: NPL )
Enterokoki
3 |PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/ 100 0 0
Zastosowana technika: Filtracja membranowa
Ogoélna liczba mikroorganizméw w 22+2°C po 72h
4 [PN-ENISO 6222:2004 e 1 3 Bez nieprawidiowych
Zastosowana technika: Metoda ptytkowa (posiew wglebny) . [1+17] zmian”
Uzyte podioze: Agar z ekstraktem drozdzowym

Skrét jtk oznacza jednostke tworzaca kolonie

Skrét NPL oznacza najbardziej prawdopodobng liczbe bakterii

* W badaniach mikrobiologicznych wykonywanych metodami filtracji membranowej i plytkowa niepewno$¢ wyniku oznacza niepewnosé rozszerzona dla wspétezynnika rozszerzenia k=2 i
poziomu ufnosci w przyblizeniu 95%. Dla wynikéw: 0, nie wykryto oraz ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody niepewnosci nie podaje  sig.
W badaniach mikrobiologicznych wykonywanych metoda NPL niepewno$¢ wyniku przedstawiana jest jako w przyblizeniu 95% przedziat ufnosci obliczony dla kazdej wartosci NPL.
Niepewno$¢ wyniku nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z poborem i transportem probki.

i Warto$é parametryczna okre$lona w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz.
2294) - Zatacznik nr 1 - Cze$é A -Tabela 1 i Zatacznik nr 1 - Czgs¢ C -Tabela 1.

a) Dopuszcza si¢ pojedyficze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykonaé badanie parametru E. coli i enterokoki w zwiazku z
§ 21 ust. 4 rozporzadzenia j/w

b) Zaleca si¢ aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:
- 100 jtk/Iml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowe;j
- 200 jtk/1ml w kranie konsumenta

Opracowat:
KONIEC SPRAWOZDANIA




