
 
 
 

         Zawady, dnia 05.08.2021r. 

ZP. 271.II.05.2021 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł., dla  którego nie stosuje się 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z poźn. zm.) 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 
 
Nazwa Zamawiającego:   Gmina Popów 
Adres Zamawiającego:   Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów 
REGON:     151398362 
NIP:      5742054608 
Adres e-mail Zamawiającego:  ug@gminapopow.pl 
Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.gminapopow.pl 
Tel./FAX:     34 317 70 67 

Godziny urzędowania:   poniedziałek, wtorek, czwartek – 7:30 - 15:30 
      środa – 7:30 – 17:00 
      piątek – 7:30 – 14:00 

II. Określenie przedmiotu zamówienia  
1. Przedmiot zamówienia jest „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania pomp ciepła 

w GZSP Nr 5 w Zawadach” wraz z wykonaniem dla niej dokumentacji technicznej zgodnie z 
poniższym zakresem: 

1. 1 Wymagania minimalne mikroinstalcji 

• Moc instalacji: 24,75 kWp 
• Moduł monokrystaliczny - 375Wp 
• Moduł wykonany w technologii half-cut 
• Minimalna mocy modułu w warunkach STC: 375 Wp 
• Dodatnia tolerancja mocy modułów: 0 / +5 W 
• Minimalna sprawność modułu w warunkach STC: > 19,8 % 
• Współczynnik wypełnienia dla modułu w warunkach STC: >0,77 
• Nominalna temperatura pracy ogniwa (NOCT): ≥ 45oC 
• Współczynniki temperaturowe modułu: 
• Współczynnik temperaturowy Isc: ≤ +0,044 %/K 
• Współczynnik temperaturowy Voc: ≥ -0,272 %/K 
• Współczynnik temperaturowy Pmax: ≥ -0,350 %/K 
• Maks. temperatura robocza: -40°C do +85°C 
• Maksymalne napięcie systemu: ≥1000V 
• Minimalna ilość diod bocznikujących: 3 
• Waga modułu: < 21 kg 
• Obciążenie statyczne / obciążenie dynamiczne: ≥5400 Pa / ≥2400Pa 
• Stopień ochrony puszki przyłączeniowej i konektorów: ≥IP68 
• Typ złącza wtykowego: MC4 lub inne kompatybilne 

1.2 STOSOWANE MATERIAŁY 

• Typ ogniw: monokrystaliczne PERC lub PERL 
• Szyba frontowa: 3,2mm szkło hartowane z warstwą antyrefleksyjną 
• Rama modułu: wykonana z glinu anodowanego, w kolorze srebrnym 
• Laminat: kolor biały 
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1.3 CERTYFIKATY 

Deklaracja zgodności IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, deklaracja pozytywnego wyniku testu 
anty-PID, klasa stosowania A (wg normy 61730), klasa odporności pożarowej C 

Gwarancja producenta na wady ukryte minimum 12 lat. 
Gwarancja producenta na moc modułu:   max. 3% spadek w pierwszym roku i co najmniej 80% 
mocy początkowej po 25 latach 

Ponadto wykonawca zobowiązany jest przedstawić do Zamawiającego instrukcję montażu i 
obsługi modułów w języku polskim. 

1.4 Inwerter 

W instalacji należy zastosować falowniki mające na celu przetworzenie prądu stałego z wyjścia 
paneli na prąd przemienny sieci dystrybucyjnej. Zastosowane falowniki muszą charakteryzować 
się stopniem ochrony minimum IP65, uwzględniające należytą odporność na warunki 
atmosferyczne (temperatura pracy -20⁰C do +50 ⁰C) oraz wysokie bezpieczeństwo dla 
użytkowników. Inwertery winny zostać wyposażone w system pomiaru izolacji w części DC, 
pozwalający eliminować wszelkie uszkodzenia w okablowaniu paneli jak również w samych 
panelach dając wysokie bezpieczeństwo użytkowania oraz zabezpieczenie przed błędną 
polaryzacją modułów. Ponadto inwerter powinien posiadać monitoring parametrów sieci, 
zabezpieczenie przed pracą wyspową oraz być przystosowany do pracy z polską siecią 
dystrybucyjną (spełniać normę EN 50438 oraz posiadać deklarację zgodności lub certyfikat NC 
RfG). 

Dla instalacji fotowoltaicznych o mocy 24,75 kWp dobrano system trzyfazowy o poniższych 
parametrach: 

• Minimalna moc wyjściowa AC: 25 000W, 
• Nominalne napięcie sieci: 220V/380V, 
• Sprawność europejska: min. 98,2%, 
• Wyposażony w rozłącznik DC (lub rozwiązanie równoważne), złącze RS 485 oraz 

złącze ethernet lub wifi, aby umożliwić połączenie z siecią internetową. Wykonawca 
podłączy falowniki do sieci internetowej. Dostęp do sieci internetowej zapewni 
Zamawiający. 

Dopuszcza się zastosowanie falowników bez możliwości bezpośredniego połączenia z 
internetem. Wówczas należy zastosować datalogger lub inne urządzenie, które pozwoli na 
monitorowanie pracy instalacji. 

Gwarancja na inwertery musi wynosić co najmniej 10 lat, aby zapewnić bezawaryjną i wydajną 
pracę systemu dla Beneficjenta, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat. 

Inwerter należy zainstalować zgodnie z wytycznymi instrukcji montażowej zwracając, w 
szczególności uwagę na odległości od sąsiednich urządzeń. 

Inwerter zgodnie z instrukcją IRiESD musi posiadać niezbędne zabezpieczenia: 
- zabezpieczenia nadprądowe, 
- zabezpieczenia pod- i nadnapięciowe, 
- zabezpieczenie skutków od pracy niepełno fazowej 
- zabezpieczenie od pracy wyspowej 
- zakres temperatur pracy: -25°C +60°C, 

Falownik powinien posiadać:  

• Certyfikat zgodności z wymogami kodeksu NC RfG 
lub 

• Certyfikat zgodności z normą PN-EN 50549-1 i/lub PN-EN 50549-2 



 
 
 

1.5 Konstrukcja 

Do wykonania konstrukcji wsporczych na dachu budynku możliwe jest stosowanie jedynie 
materiałów odpornych na korozję – aluminium, stal nierdzewna A2-70, zgodnie z normą 
Eurocode.   

System montażowy należy dobrać zgodnie z obliczeniami obciążeń statycznych, dla 
poszczególnych stref obciążenia wiatrem i śniegiem dla danej lokalizacji montażu. Należy 
dokonać wyrównania potencjału między poszczególnymi elementami konstrukcji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Należy zachować odpowiedni odstęp wynoszący min. 10 cm 
między powierzchnią obłożenia a modułem dla zachowania wentylacji. W przypadku instalacji 
na dachach wykonanych z blachy trapezowej zezwala się na montaż za pomocą tzw. mostków 
pod warunkiem zachowania specyfiki grubości blachy min. 0,5mm. W przypadku instalacji na 
dachach, montaż powinien być wykonany z możliwie najmniejszą ingerencją w konstrukcje 
dachu, aby w jak najmniejszym stopniu wpływać na zmiany poszycia dachowego oraz jego 
szczelność. Konstrukcja musi być dostosowana do konkretnego dla danych założeń pokrycia 
dachu. W przypadku dachu na gwarancji należy konsultować montaż z certyfikowanym 
dekarzem lub wykonującą dach. 

 

1.6 Wymagania dotyczące kabli, przewodów, osprzętu łączeniowego 

Kable solarne o przekroju min. 4 mm w izolacji odpornej na UV posiadające odpowiedni 
certyfikat do zastosowania w instalacjach fotowoltaicznych (TUV lub równoważne np.VDE). 
Winny być izolowane polietylenem osieciowanym (XLPE) lub gumą termoutwardzalną 
bezhalogenową (LSZH), dla których temperatura pracy wynosi od -40ᵒC do 90⁰C. Należy 
stosować kable o różnej kolorystyce dla bieguna dodatniego i ujemnego. Mocowanie przewodów 
należy wykonać opaskami zaciskowymi przeznaczonymi do pracy na zewnątrz (odpornymi na 
promienie UV i skrajne temperatury). Podczas projektowania trasy kablowej DC należy zwrócić 
uwagę, aby straty były nie większe niż 1%. 

Po stronie zmiennoprądowej należy zastosować przewód o odpowiedniej ilości żył (dla instalacji 
3 fazowej – 5 żyłowy x 16 mm2 )  dobranych ze względu na obciążalność prądową 
uwzględniając sposób ułożenia kabla oraz wartości spadków napięć. 
Należy zastosować złączki – konektory ( MC4 męskie/ żeńskie muszą być tego samego typu i 
producenta) odpowiednie do tego typu połączeń o klasie szczelności uniemożliwiającej dostanie 
się wilgoci do wewnątrz poparte certyfikatem TUV (lub równoważnym VDE). Połączenie musi 
zostać wykonane w taki sposób aby wyeliminować zjawisko iskrzenia i spadków napięcia na 
połączeniach. 

Przy instalacji zabezpieczeń należy pamiętać, aby zabezpieczenia zmienno i stałoprądowe były 
od siebie odseparowane galwanicznie. Po stronie AC należy zastosować zabezpieczenia 
nadmiarowo-prądowe o charakterystyce T1+T2 dla instalacji 3-fazowych. Kolejnym 
wymaganym zabezpieczeniem występującym w rozdzielnicy AC będzie zabezpieczenie 
różnicowo-prądowe o charakterystyce zależnej od wymagań producenta inwertera i prądzie 
upływu 100 mA oraz odpowiedniej wytrzymałości torów prądowych dopasowanej do wielkości 
instalacji. Jeżeli inwerter zainstalowany jest w odległości większej niż 10 metrów od rozdzielni, 
należy zastosować ochronnik przepięć o charakterystyce T1+T2. Zabezpieczenia w rozdzielnicy 
po stronie DC należy zastosować rozłącznik automatyczny o prądzie dopasowanym do prądu 
płynącego w poszczególnych stringach.  

2. W ramach realizacji przedmiotu Wykonawca zobowiązany jest w szczególności m.in. 
do: 
a) uzyskania stosownego  pozwolenia  budowlanego lub  zgłoszenia robót  budowlanych  
niewymagających pozwolenia budowlanego (gdy prawo tego wymaga), 



 
 
 

b) przekazania wszystkich dokumentów Zamawiającemu (dokumentacji technicznej 
projektowej, dokumentacji powykonawczej itp.) w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 
1 egzemplarzu w wersji zapisanej w formacie .doc lub .pdf na nośniku elektronicznym, 
c) dostarczenia zakupionego zestawu  ogniw  fotowoltaicznych do  Zamawiającego pod  adres:  
GZSP nr 5 w Zawadach, ul. Szkolna 5, 42-110 Popów wraz z DTR, warunkami gwarancji oraz 
serwisu, informując o tym fakcie pozostałe strony Umowy, 
d) dokonania  montażu zestawu ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędnymi pracami 
adaptacyjnymi, 
e) uruchomienia i udziału w odbiorze technicznym instalacji, 
f) dokonania przeszkolenia Zamawiającego z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia, 
g) zgłoszenia gotowości instalacji do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). 
 
III. Termin wykonania zamówienia 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15 października 2021 roku. 

IV.   Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania 
niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat została zrealizowana w 
charakterze wykonawcy minimum jedna instalacja fotowoltaiczna o mocy co najmniej 20 kWp 
potwierdzona referencjami lub protokołem odbioru końcowego. 

V. Składanie ofert 

1.Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 13 sierpnia  2021 r.  
-  mailowo na adres: zamowienia@gminapopow.pl  lub  osobiście w siedzibie Zamawiającego 
przy ul. Częstochowskiej 6 w Zawadach, 42-110 Popów lub  przesłać pocztą na w/w adres 
(decyduje data wpływu). 
2. Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 

VI. Kryterium oceny ofert 
1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto. 
2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym 

stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 
3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wyłącznie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
4. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

VII. Okres związania ofertą 
Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

VIII.  Miejsce wykonania robót 
Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Gminny Zespół Szkolno – przedszkolny w 
Zawadach ul. Szkolna 5, 42-110 Popów. 

IX. Dodatkowe informacje 
Dodatkowych informacji udziela Justyna Bednarska pod numerem tel. (34) 317 70 67. 

X. Załączniki 
- Formularz ofertowy 
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Załącznik  nr 1 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 (nazwa i adres firmy Oferenta) 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

Nawiązując do zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej  
do zasilania pomp ciepła w GZSP Nr 5 w Zawadach” 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz uzyskaliśmy wszelkie 
informacje niezbędne do przygotowania oferty. Nie wnosimy uwag i oświadczamy, że 
akceptujemy je w całości bez zastrzeżeń. 

2. Załącznikami (sporządzonymi zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego, parafowanymi 
i podpisanymi) do niniejszej oferty są: 

 

1/ .............................................................................................................. 

2/ .............................................................................................................. 

3. Oferowana przez nas cena ofertowa wynosi: 
 

a) …………………............................zł (netto) 
(Słownie zł: …………………………………………………………………………………………... netto), 

b)………………………………………………… zł. ( brutto)  

(Słownie zł: …………………………………………………………………………………………... brutto) 

Proponowane przez nas wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym.  

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wymieniony w zapytaniu 
ofertowym: 30 dni. 

5. Przystępując do zapytania ofertowego składamy oświadczenie, że: 
a) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi, 
b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, 
c) znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, 
d) nie pozostajemy w stosunku zależności lub dominacji z Zamawiającym i osobami 

reprezentującymi Zamawiającego, 
e) wyrażamy zgodę w przypadku wyboru naszej oferty na powiadomienie nas o dacie i 

miejscu podpisania umowy, drogą pisma wysłanego na nasz nr faxu lub e-mail, 
f) nie wnosimy zastrzeżeń, co do zakresu oraz terminu dostawy Przedmiotu Zamówienia. 
 

 

............................ dnia …...............                                         ............................................................................... 
                                                                      Podpis oferenta lub upełnomocnionych  
                                                                                    przedstawicieli Oferenta 



 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – 

RODO /Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 z późn.zm./ informuję, iż: 

Tożsamość i dane kontaktowe 
Administratora  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Popów z siedzibą w Zawadach ul.Częstochowska 6, 42-110 Popów,  tel. 
34 3177067   e-mail: ug@gminapopow.pl – reprezentowana przez Wójta Gminy.  

Dane kontaktowe Inspektora 
Ochrony Danych  

Administrator – wyznaczył Inspektora ochrony danych /IOD/, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez : 
 * adres e-mail: ug@gminapopow.pl 
 * pisemnie pod adresem Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów.  
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

Cele przetwarzania i podstawa 
prawna 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z przedmiotowym 
zapytaniem ofertowym, prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych), dalej „ustawa Pzp”.  

Odbiorcy danych  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania 
w oparciu o przepisy ustawy Pzp, ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz inne podmioty 
upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w 
imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia 
określonych w umowie usług np. serwisu, rozwoju i utrzymania systemów IT.  

Okres przechowywania danych  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania do którego dane zostały zebrane, w czasie określonym 
przepisami prawa – ustawa Pzp, a następnie zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych.  

Pani/Pana prawa związane z 
przetwarzaniem danych 
osobowych 

Posiada Pani/Pan: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych /PUODO/ ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Informacja o zamiarze 
przekazywania danych 
osobowych do państwa trzeciego 
lub orgfanizacji międzynarodowej  

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

Informacja o dowolności lub 
obowiązku podania danych  

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym 
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.  

Informacja o zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji w tym o 
profilowaniu  

Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu poodejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub 
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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